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KOMENDA MIEJSKA
PAIISTWOWEJ STRAZY POZARN EJ

w Gliwicach woj. Slqskie

Gliwice, dnia 15.03.2013 r.

P r o t o k 6 t
ustalerfl z czynnoSci kontrolno -rozpoznawczych

w zakresie ochrony przeciwpoLarow ej

Na podstawie art.23 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt l, ust. 4, ust. 1l i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia
l99l t. o Paristwowej Strazy Po2arnej (i.t.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z p6in. zm.) oraz $ 10
rozporzTdzenia Ministra Spraw Wewngfiznych i Administracji z dnia 24 puldziernika 2005 r. w sprawie
czynno6ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Pafstwow4 Stra2 Poharnq (Dz.U. Nr 225,
poz.1934)

kpt. mgr inz. Waldemar Szparkowski i st. kpt. mgr ir2. Janusz Kozlowski - funkcjonariusze
wydzialu kontrolno-rozpoztawczego KM PSP w Gliwicach, dzialajqc na podstawie upowaznienia,
zn. M2.5580.17.13.WS z dnia I1.03.2013 r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Gliwicach, przeprowadzili w dniach od 13.03.2013 r. do 15.03.2013 r. czynnoSci
kontrolno-rozpoznawcze w zal<resie ochrony przeciwpoaarowej w III Oddziale Zlobk6w Miejskich
w Gliwicach przy ul. Zeromskiego 26a.

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego:
ZlobkiMiejskie, 44 - l2l Gliwice, ul. KozielskaTl.

Imig i nazrvisko osoby upowainionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw
kontrolowanego: Pani Hanna Kolodziejczyk-Dyrektor Zlobklw Miejskich w Gliwicach.

CrynnoSci przeprowadzono w obecnoSci:
Pani Hanna Kolodziejczyk-Dyrektor Zlobkow Miejskich w Gliwicach,
Pani Sabina Pielichowska - Kierownik Ztobka.

Wykaz kontrolowanych obiekt6w, teren6w i anzqdzefr:
III Oddzial Zlobk6w Miejskich w Gliwicachprzy ul. Zeromskiego 26a.

Zahes czynno5ci: kontrola przestrzegania przepis6w przeciwpozarowych.

W toku dzialafi kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co nastgpuje:

Kontrolowany oSwiadczyl, 2e nie wnosi zastrze2eh i uwag co do terminu rozpoczgcia
czynno S c i kontro lno -r o zp oznaw czy ch.

W zwiryku z przeslanym do tut. Komendy pismem z dnia 06.03.2013 r., (data wptywu
07 .03.2013 r.) Pani Hanny Kolodziejczyk - Dyrektora Zlobk6w Miejskich w Gliwicach w sprawie
wydania opinii w zakresie spelnienia warunk6w bezpieczefrstwa pozarowego, podjgto dziataria
kontrolno-rozpozrawcze w ustalonym zakresie oraz poddano ocenie i analizie posiadan4
dokumentacjQ pod wzglgdem spelnienia wymagarl ochrony przeciwpoharowej w III Oddziale
Zlobk6w Mi ej skich w Gliwi cac h przy ul. Zeroms kie go 26 a.

W trakcie czynnoSci kontrolnych ustalono, 2e dla przedmiotowego budynku zostala opracowana
dokumentacja pn. ,,Ekspertyza techniczna zabezpieczeniaprzeciwpoZarowego budynku Oddzialu III
Zlobk6w Miejskich w Gliwicach przy ulicy Zeromskiego 26a", dotyczqca moZliwoSci
alternatywnego sposobu spelnienia wymagaf bezpieczefstwa pozarowego w budynku Ztobka.
W ekspertyzie zaproponowano alternatywne rczwiqzania maj4ce zapewnil akceptowalny poziom .
bezpieczehstwa pozarowego w obiekcie. Ekspertyza zostala opracowana ptzez: rzeczozrawcE do
spraw zabezpieczefi przeciwpoharowych mgr Jerzego Kr6likowskiego oraz rzeczoznawcespraw zabezpieczen przeciwpoharowych mgr Jerzego Kr6likowskiego oraz rzeczoznawce
budowlanego - mgr inz. Bronislawa Kozdrasia. ,A
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Postanowieniem Nr l2l20I2 z dnia 13.02.2012 r. (zn. WKO.0226.12.2012.MO) SQski Komendant
Wojew6dzki PSP w Katowicach wyrazi\ zgodg na spelnienie wymagari w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego wymienionego budynku w spos6b inny niz okredlono w przepisach techniczno -
budowlanych, wskazany w ekspertyzie technicznej.

Ustalono r6wnie2, 2e na podstawie przedmiotowej ekspertyzy technicznej i Postanowienia KW PSP
w Katowicach opracowany zostal projekt budowlany, na kt6ry udzielono zgodnie z Decyzj4 Nr
62812012 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia I czerwca2012 r. pozwolenia na przebudowE budynku
III Oddzialu Zlobk6w Miejskich przy ul. Zeromskiego26A w Gliwicach (dzialka nr 1451 obrgb
SoSnica). Projekt przewidywal migdzy innymi budowg wewngtrznych instalacji: wody hydrantowej,
oddymiania i oSwietlenia awaryjnego.

Okazano dohtmentacjq projektowq urzqdzefi przeciwpo2arowych - awaryjnego oiwietlenia
ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji poZaru i przeciwpo2arowego wylqcznika prqd, kt6ra nie
zostala uzgodniona z rzeczoznancq do spraw zabezpieczeri przeciwpo2arowych. Projekt instalacji
awaryinego oiwietlenia ewakuacyjnego wykonano tylko dla czqfci budynku. Zgodnie oiwiadczeniem
kontrolowanego, trwa kampletowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji.

Uznat nale2y, 2e zalecenia zawarte ww. Postanowieniu na dzieri dzisiejszy nie zostaly
zrealizowane.

W toku dzialafi kontrolnych zostala przedloZona nastppuj4ca dokumentacja:

l) DecyzjaAdministracyjnaPrezy,denta Miasta Gliwice Nr 628/201 2 z dma 01.06.2012 r.
2) Projekt budowlany i projekty branzowe przedmiotowej inwestycji.
3) Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpoharowego budynku Oddzialu III

ZLobk6w Miejskich w Gliwicachprzy ulicy Zeromslriego 26a-opracowanie z listopada20ll r.,
4) Postanowienie nr l2l20l2 z dnia 13.02.2A12 r. Sftskiego Komendanta Wojew6dzkiego PSP

w Katowicach w sprawie wyruhenia zgody na zastosowanie altematyvmego sposobu.spelnienia
wymagan bezpieczeftstwa pozarowego w budynku Zlobka usytuowanego przy ulicy Zeromskiego
26 aw Gliwicach.

Na tym protok6l zakohczono.

Protok6l sporz4dzono na 2 stronach w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplnzach.
Kontrolowany lub osoba przezniego upowazniona maj4prawo wniesienia zastrzeLeh do protokolu przed jego
podpisaniem.
Kopig protokolu dorgczono kontrolowanemu lub osobie przezniego upowa2nionej.
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